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Ocena czastkowa jakosci wody pobranej
dnia 09 grudnia 2025 roku
w Radzimowie Gornym

- Przepompownia nr 2, kurek czerpalny przy umywalce

Na podstawie sprawozdania z badania wody Nr 352/N z dnia 12 grudnia 2025 roku

stwierdza sie co nastepuje:

Bakteriologicznie woda bez zastrzezen.

Woda przezroczysta, bezbarwna, o bardzo stabym zapachu i akceptowalnym smaku. Zawartosc
zelaza, manganu, przewodnos$¢ wtasciwa i odczyn pH w granicach norm sanitarnych.

Pod wzgledem mikrobiologicznym, fizykochemicznym i organoleptycznym, w zakresie badanych

parametrow, woda odpowiada wymaganiom higieniczno-sanitarnym, jakim powinna odpowiadac

woda przeznaczona do spozycia przez ludzi.

Podstawa prawna:

e Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)
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POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W ZGORZELCU
Laboratorium Monitoringu Srodowiska
ul. Warszawska 11
59-900 Zgorzelec
tel. 75 64 94 525, fax: 75 64 94 529
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SPRAWOZDANIE Z BADANIA WODY Nr 352/N

Sekcja Higieny Komunalnej PSSE Zgorzelec
I.
Zleceniodawca " ul. Warszawska 11
59-900 Zgorzelec
Nazwa i adres firmy, imig i nazwisko zleceniodawcy
Nr prébki nadany przez Pracownik Sekgji Higieny Komunalnej
142 . . 1) JI Higieny )
prébkobiorce " Prabkobiorea PSSE w Zgorzelcu
Rodzaj probki " Woda do spozycia Stan prébki Prawidiowy
) 4 Ocena jakosci wocy w obszarze regulowanym prawnie
Cel badania prébki
Okreslenie celu badania probki
Radzimoéw Gérny, Przepompownia nr 2 - kurek czerpalny przy umywalce
Pochodzenie probki " ¥ PP b L bt
Okreslenie miejsca i punktu pobrania probki
09.12.2025 Kod prébki nadany w 352/N
Data pobrania probki " P acany
data laboratorium Kod probki
09.12.2025 /
Data dostarczenia probki Probke badano wg zlecenia 84 ILIHIN/ZS
data Nr zlecenia zewnetrznego
09.12.2025 A 12.12.2025
Badania rozpoczeto Badania zakoniczono
data data

1) Informacje podane/dostarczone przez klienta

- Laboratorium nie uczestniczy w pobieraniu i transporcie probek oraz nie ponosi odpowiedzialno$ci za wszystkie informacje podane przez klienta
- Probki pobrane wedtug deklaracii klienta (PN-EN ISO 19458: 2007 i PN ISO 5667-5: 2017-10) H

« Wyniki z badan odnoszg si¢ wytacznie do dostarczonej probki

- Sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w catosci

« Klient ma prawo do skargi w terminie 14 dni od daty potwierdzenia otrzymania sprawozdania.

- W trakcie realizacji badan nie wystapity zadne szczegolne okolicznosci mogace wptynac na wynik koncowy badania

- Dokumenty i zapisy dotyczace badania oraz badanej/ych probki/ek nie ujete w niniejszym raporcie przechowywane sg w Laboratorium Monitoringu Srodowiska Moga by¢
udostepnione klientowi na jego zyczenie

Dodatkowe informacje:
Brak
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- SPRAWOZDANIE Z BADANIA WODY Nr 352/N

Analiza mikrobiologiczna

) . . Status ! Gl ; ;o
Kierunek badania Metoda badawcza badania* Jednostka Wynik Niepewnos¢ NDS***
PN-EN ISO 9308 -1:.2014-
Liczba bakterii grupy coli - 12+A1:2017-04 A jtk/ 100 ml” 0. - 0
metoda filtracji membranowej ’
PN-EN ISO 9308 -1: 2014- d
Liczba Escherichia coli 12+A1:2017-04 A jik/ 100 ml 0 = 0
i metoda filtracji membranowej
Liczba enterokokéw kalowych PREENIS0 7895,2.2004 A st/ 100 ml 0 : 0
metoda filtracji membranowej
Ogélna liczba mikroorganizméw na
agarze odzywczym z eksfraktem PN-EN iSO 6222: 2004 . =, R bez nieprawidiowych
drozdzowym w temperaturze 22°C metoda plytkowa, posiew wgiebny A o1 i nie wykryto zmian "
po72h
Analiza fizykochemiczna
i Niepewnos¢
. . Status. Wynik/ < Granica
Kierunek badania Metoda badawcza ., | Jednostka Y . Niepewnos¢ . granicy NDS***
badania Rezultat(") ) oznaczania .
Qznaczania
PN-EN ISO 7027-1: 2016-09
Metnosé zwyt. pkt. 5.4 A NTU 0,37 + 0,05 0,13 +0,04 1.0
metoda nefelometryczna
PN-EN ISO 7887: 2012 p. 7 . bez nieprawidlowych
+ 1
B metoda wizualna A mg/l Pt 5 * 5 1 zmian *
PN-EN 1622: 2006 . <1 - Akcepyowainy przez
Zapach metoda organc?lep(yczna - parzysta wyboru N TON ) temperatura 24 °C - - mkummu:l::an
niewymuszonego pomiaru: eacowy
s PN-EN 1622; 2006 N & <1 = Akceptovzalny przez
mak metoda organoleptyczna - parzysta wyboru TFN - - Konsumentow 1 bez
s e temperatu.ra 24 °C ricpradiciowych zmen
pomiary
pH
(temp. 25° C) PN-EN ISO 105232012 5 ) 6t 0.1 P . g
Korekta za pomoca urzadzenia do metoda potencjometryczna temperatura 149°C '
kompensacji wplywu temperatury pomiaru
Przewodnos$¢ wtasciwa 558 . 15
(temp. 25° C) PN-EN-27888: 1999 A uSicm 300 +3 2500
Korekta za pomoca urzadzenia do metoda konduktometryczna temperatura %
2 14,9°C
wplywu y. pomiaru:
Stezenie zelaza ogolnego | PN-ISO 6332: 2001+Ap1:2016-06 A pg/! <307 - 30 +5 200
metoda spektrofotometryczna
i , 2) PN-92/C-04590.03 A / <30** 4 50
Stezenie manganu ogoinego ietixia SpeKIGRotometiyezii A ug/ 30 & 30 +4 50
*) A - akredytowany, N - nie akredytowany Datai god’zma oznaczenia zapachu 09 12.2025 12:30
**) granica oznaczalnosci Data i godzina oznaczenia smaku 12.12.2025 10:00
***) NDS - najwyzsze dopuszczalne warto$ci wsakznikoéw okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz.U.2017 poz. 2294)
jtk - jednostka tworzaca kolonie
() - metoda inna niz w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz.U.2017 poz. 2294)
2) Metoda wycofana z katalogu Polskich Norm. Speinia wymagania dotyczace metod w obszarze regulowanym prawnie
3) Zalecane: 100 jtk/1 ml w wodzie wpi anej do sieci El j i 200 jtk/1 ml w kranje konsumenta.
4) Zalecane w kranie konsumenta do 15mg P/l
5) TON - liczba progowa zapachu. W przypadku wyniku <1 badanie wykonuje sie metoda uproszczona. w przypadku p:ostatych wynikéw stosuje sie metode peing. Zrédtem wody jest woda w ium, wolna od
smaku, zapachu i mikroorganizmow.
6) TFN - liczba progowa smaku. W przypadku wyniku <1 badanie wykonuje sie metoda uproszczona, w przypadku pozestatych wynikow stosuje sie metode peing. Zrodiem wody jest woda w ium, wolna od smaku,

zapachu i mikroorganizmoéw.

Przechowywanie probki do oznaczania smaku i zapachu: 24-72 h. Przed oznaczaniem smaku i zapachu usunigto chlor z probki

Podana warto$¢ i nie

Podana niepewnos¢ rozszerzona wynika z niep

(") Wartosci poprzedzone znakiem">"
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j z pobieraniem probki.
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nnik rozszerzenia k=2, ktory dia-rozktadu normalnego zapewnia pozionffufnosci w przyblizeniu 95 %
Dia badarn mikrobiologicznych podano przedziat niepewnosci pomiaru przy wspoiczynniku rozszerzenia k=2 i poziomie uinosci 95% wg. PN-ISO 29201:2022-02
Metody speiniajg wymagania dotyczace metod okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 :. (Dz.U.2017 poz. 2294)

$¢ podawana jest dla ustalonych g.anic oznaczania

Sprawozdanie autoryzowat:

ODDZIAL

KONIEC SPRAWOZDANIA
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